Centre
de services scolaire
des Rives-du-Saguenay

Québec taea

Bétiments Résultats

Plomb dans I'eau Résultats détaillés - Révisé le 2023-01-13

Actions posées (au besoin)

Points d’eau
Nb. @ Nb de points | Nombre de | Nb de points inutilisgplt?s Laisser couler 'eau
Ecoles primaires ’pomts d’'eau tests d’eau non (eau mitigée, 1 minute avant la
d’eau au . cuve de N
conformes effectués conformes consommation
total lavage,
laboratoire)
André-Gagnon 24 24 34 0 0 0
Antoine-de-Saint-Exupéry 13 13 29 0 0 0
Au Millénaire 24 24 39 0 0 0
De la Pulperie 33 33 45 0 0 0
Des Jolis-Prés 18 7 18 0 11 0
Des Quatre-Vents 21 21 35 0 0 0
Du Vallon 21 17 59 0 4 0
Félix-Antoine-Savard 25 25 31 0 0 0
Fréchette (primaire et secondaire) 38 38 58 0 0 0
Jean-Fortin 66 66 78 0 0 0
La Carriére 46 46 62 0 0 0
La Source 34 34 97 0 0 0
Le Roseau 31 31 31 0 0 0
L'Horizon 12 10 31 2 0 2
Marie-Médiatrice 7 7 10 0 0 0
Médéric-Gravel 40 40 47 0 0 0
Mont-Valin 31 17 17 0 14 0
Notre-Dame 31 31 48 0 0 0
Notre-Dame-du-Rosaire 24 24 42 0 0 0
Saint-Antoine 14 14 25 0 0 0
Saint-Coeur-de-Marie 22 22 35 0 0 0
Saint-David 22 21 54 0 1 0
Saint-Denis 8 8 12 0 0 0
Sainte-Bernadette 15 15 35 0 0 0
Sainte-Claire 23 23 34 0 0 0
Sainte-Henri 19 19 27 0 0 0
Sainte-Rose 12 12 20 0 0 0
Sainte-Thérése 34 34 42 0 0 0
Saint-Félix 16 15 25 1 0 1
Saint-Gabriel 16 16 24 0 0 0
Saint-Isidore 12 12 24 0 0 0
Saint-Joseph 30 30 44 0 0 0
Saint-Louis 5 5 12 0 0 0
Vanier 39 37 55 2 0 2
Points d’'eau
Nb. i Nb de points | Nombre de | Nb de points inutilislaplgs Laisser couler 'eau
Ecoles secondaires Pomts d'eau tests d’eau non (eau mitigée, 1 minute avant la
d’eau au A cuve de A
total conformes effectués conformes lavage, consommation
laboratoire)
Charles-Gravel 123 86 210 18 19 18
Des Grandes-Marées 95 94 162 1 0 1
Dominique-Racine 116 84 184 7 25 7
Lafontaine 105 67 189 0 38 0
Points d’'eau
Nb. i Nb de points | Nombre de | Nb de points inutilislaplgs Laisser couler 'eau
points N \ (eau mitigée, R
Centres o —— d’eau tests’ d’'eau non — A 1 minute avapt la
total conformes effectués conformes lavage, consommation
laboratoire)
Centre 216 (CFGA) 59 18 114 13 28 8 Une entrée d'eau doit étre changée coté OVNI
Centre administratif (36, rue
Jacques-Cartier) 12 12 19 0 0 0
Durocher (CFGA) 12 8 24 0 4 0
La Source (ancienne école/bureaux
administratifs) 2 20 50 0 1 0
éaFqu;e-Conan (CFGA et pavillon 75 36 199 7 32 7
Pavillon L'Oasis (CFP) 72 39 55 0 33 0
Saint-Alphonse (Pavillon CFOR) 13 13 14 0 0 0
Total 1529 1268 2499 210 46
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